Camara Municipal do Seixal

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 19 TRIMESTRE
NO CONCELHO DO SEIXAL
ZONA DE ABASTECIMENTO: BELVERDE 2023

autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto - Lei n® 152/2017 de 07 de dezembro, procedeu-se & verificagdo da qualidade
da 4gua da rede plblica, através de anélises peribdicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

3 j A ises Y o i b
Parametro {unidades) \{alor Paramétrico (VP) \’lallores Obt'do_s hiu:ell?tl)lfes Cump:;omento Sl (P(-:QA) Anéﬁses
fixado no DL 30612007 | pMinimo = Méximo ) do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia cofi (N/100 ml) 0 Q 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml} o 0 [ 0 00% | 3 T3 100%
Desinfetante residual {mg/L} - Diéxido de cloro 0,14 <0,20 3 | 3 100%
Aluminio {pgiL Al 200 <50 | <50 0 100% 1 1 100%
Aménio (mgiL NH,) 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 °C {(Niml) Sem altera¢ao anormal <1 | 15 - 2 2 100%
Namero de colénias a 37 °C (Nfmf) Sem alteragdo anormal 0 | <1 -— 2 2 100%
Condutividade {pSicm a 20°C) 2500 1 601 | 623 0 100% 2z | 2 100%
Clostridium perfringens (NA00mI) 0 - 0 0 0 100% 1 1 100% |
Enterococos (N/100 mL} 0 ] [} 0 100% 2 - 2 100%
Cor (mg/L PtCo} e 20 <2 | <5 0 100% 2z | 2 100%
pH (Unidades pH} 26,5 e 58 7.6 7.8 0 100% 2 2 100%
Ferro (pgil. Fe) 200 <50 | <50 0 100% 1 1 100%
Manganés {ug/L Mn) 50 <15 | <18 0 100% 1 1 100%
Nitratos {mg/L NO,} 50 19 | 19 0 100% 1 1 100%
Nitritos {mgiL NO,) 05 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Cixidabilifade {mg/L O} 5 <15 | <15 | o 100% 1 1 100%
(:::heiro a 25°C {Factor de diluigdo) 3 <1 l <3 0 | 100% 2 2 100%
Sabor a 25°C (Factor de diluigdo) 3 <1 | <3 0 | 100% 2 | 2 100%
Turvacao (NTU) 4 <030 | <07 0 [ q00% | 2 | 2 100%
Antimonio (pgiL Sb) 5 <i,5§ | <15 0 4| 100% 1 1 100%
[Arsénio (pg/L As) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ugiL) 1,0 <0,3 <03 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno (pgiL) 0,010 <0,003 | <0,003 0 100% 1 | 1 100%
Boro (mgiL B} 1,0 <0,15 0,15 0 100% 1 . 1 100% |
|Bromatos {ug/L BrO,) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 | 1 100%
Clorites (mgl/l C102) 0,7 - 0,127 0,127 0 100% 1 | 1 100%
Cloratos {mgfl CIO3} 0,7 0,0593 0,0593 100% I I 1 100%
Cadmio (pgiL Cd} 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 I 1 100% |
Calcio {mglL Ca) o6 66 1 1 100%
Chumbe {pg/L Pb) : 25 <3,0 <3,0 [i] 100% 1 [ 1 100%
Cianetos (ug/l CN) 50 <15 <15 0 100% 1 | 1 100%
Cobre {(mgiL Cu} 2,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Cramio (paiL Cr) 50 <2,0 <2,0 0 100% 1 | 1 100%
1,2 - dicloroetano (pgfl) Y <0,3 <0,2 0 100% 1 K 100% |
Dureza total {mg/L CaC03) 200 200 1 1 100%
Fluoretos {mg/L F} 1,5 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|Magnésio (;ng.'L Mg} il 9 9 - 1 1 100%
|Merc£|rio {ug/L Ha} 1 <0,20 <0,20 0 100% 1 ' 1 o 100%
20 <6 <5 ) 100% R
10 <3,0 <3,0 0 | 100% 1 1 | 100%
250 91 91 0 | 100% 1 1 | 106%
200 50 50 0 | 100% 1 1 100%
Sulfatos (mgil. $O,) 250 88 88 0 | 100% 1 1 100%
Tetracioroetenc e Tricloroeteno {naiL): 10 <3 <3 0 1 100% 1 1 | 100%
Tetracloroeteno{pgiL) <3,0 <3,0 - 1 1 | 100%
Tricloreeteno{pg/L) <0,3 <0,3 - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aroméaticos Policiclices {ugiL): 0,10 <0,010 <0,010 100% | 1 1 Il 100%
Benzof{b)fluoranteno (pg/L) <0,010 <0,010 -— 1 | 1 | 100%
| Benzo({k)fluorantenc {pg/L) -- <0,010 il <0,010 — 1 | 1 100%
Benzo{ghi)perileno (pg/L) <0,010 | <0010 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pirenc{pg/L) - <0,010 <(,010 -— - 1 I 1 100%
Trihalometanos - total {pg/L): 100 8 8 0 100% | 1 [ 100%
Cloroférmio{pg/L) - 8 8 -— 1 1 100%
| Bromoférmio{ug/L) <3 | <3 - 1 1 100%
Bromodictorometano{pg/L) -- <3 <3 -—- 1 1 100%
Dibromoclorometano{pgiL) === <3 <3 - = | 1 1 = 100%
Pesticidas totais (ugiL): 0,50 <0,050 0,050 0 | 100% 1 1 100%
| Bentazona {pg/L) 0,10 <0,030 [ =<0,030 0 l 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina {pgil.) 0,10 <0,030 | <0,030 0 | 100% 1 1 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 <0,030 | <0030 0 | 100% 1 1 | 100%
Diurdo {pgiL)| 0,10 ==l [ o . o | -
Metalaxil {pg/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 T T 100%
Imidaclopride {ug/L} 0,10 e -—- - 0 0 |
= Clorpirifos {pgfL) 0,10 e = 0 [
o Simazina (pg/L) 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1| 100%
Desetilsimazina {pg/L} 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 ' 1 | 100%
Metribuzina {pg/L}) 0,10 - e - L} | 1}
Dimetenamida-P {ug/L}) 0,10 - — — 0 0

Os resultados analiticos obtidos na zona de abastecimento de Belverde demonstram que a dgua distribuida pelo municipio do Seixal cumpre os valores
paramétricos definidos no Decreto -Lei n°® 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto ..1ll.ei n® 152/2017 de 07 de Dezembro.
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Céamara Municipal do Seixal

DABOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 1° TRIMESTRE
NQ CONCELHOQ DO SEIXAL
ZONA DE ABASTECIMENTO: CASAL DO MARCO 2023

aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lel n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto - Lei n® 152/2017 de 07 de dezembro,
qualidade da agua da rede piblica, através de anélises periddicas na tormeira do consumidor,

procedeu-se 4 verificagio da
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA)

n i N.° Analises Yo o It ¥,
Parametro {unidades) \:’;I::JJOP:;aBnLé gloc;?z%l;) M\'la‘lores Obtldcts superiores [ Cumprimento mndlises {P?QA] Ané_ﬁses
inimo | Maximo VP do VP Agendadas  Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (N0 ml) 0 0 0 0 100% 10 10 100%
Bactérias coliformes {N/10G ml) 0 0 0 ] 100% 10 10 100%
Desinfetante residual (mg/L) — Diéxido de cloro 0,10 018 | TR 10 100% |
Aluminio {ugiL Al) 200 - - -—- — o a -
Aménio (mgiL NH,) o 0,50 - o — 0 0 -
Numero de col6nias a 22 °C {N/m?} SenTaItera_géo anormal 0 | 0 i 3 | 3 100%
Nirnere de colbnias a 37 °C {N/mil) Sem alteragao anormal 0 I e | 3 3 T H00% |
Condutividade (uSicm a 20°C) 2500 | a7 W[ o | 100% 3 3 100%
Clostridium perfringens (NH00mI) 0 =1 0 0
Enterococos (Nf100 mL}) 0 1] 0 0 100% 2 3 100%
Cor (mg/t PiCo) T 20 <2 | <5 0 100% | 3 E 100%
pH {Unidades pH) 265e<9 6,8 | 8,2 1 0 100% | 3 I 3 100%
Ferro (paiL Fe) 200 — I - o 0 ==t
[Manganés {pg/t Mn} 50 <10 <15 0 100% 3 3 100%
Nitratos (mg/L NO,) o 50 | I 0o | 0
Nitritos (mg/L NO,} T 05 o o S
Oxidabilidade (mg/L 0,) = i 5 R 0 )
Cheiro a 25°C (Factor de diluigao) 3 <1 <3 0 0% | 8 3 T 100%
|5abor a 25°C (Factor de diluigao) 3 < <3 0 100% - 3 100%
Turvagao (NTU} = 1 T <030 | <07 0 | 100% 3 e 100%
Antiménio {ugiL Sb) 5 — - 0 [1] |
Arsénio (pgiL A?)_ 10 --- — - 0 0 |
Benzeno {pgil) 1,0 - | 0 0
|Benzofa)pirenc {pg/L} 0,010 - - | 0 0 -
Boro (mgiL B} 1,0 o — — | - 0 o —
Bromatos (pgiL Bro,) 10 - — [ = 0 0 .
Cloritos {(mgfl} 07 — I 0 0 =
Cloratos (mgfl) 67 — o _-_ — [ | 0 N
Cadmio (ug/L Cd) ] 50 o | o
Calcio (mgiL Ca) T = | - 0 0
Chumbo {pgiL Pb) 25 - -~ | o e | -
Cianetos {pg/L CN) 50 0 0 =
Cobre {mg/L Cu) = 20 1 - - 0 ¢
Cromio (ugiL Cr) — 50 = — = = — 0 0 —=
1,2 - dicloroetano (pg/L) — 3,0 :_ — - I - 0 0 —
Dureza total (mg/L CaCO3) T == = - |- = — 0 0
Fluoretos (mgiL F) 1,5 - | - — 0 1]
Magnésio (mg/L Mg} - - - - [3 | 0
|Mercirio (pg/L Hg) 1 - - 0 [} -
Niquel (pgiL Ni) o 20 - - - 0 0
Sel&nio (pgiL Se} 10 = | - 0 o -
Cloretos (mg/L €1} 250 . - = | — - [ o | -
[s6dio (mgiL Na) 200 — I = — | o o | -
Suifatos (mg/L SO,) 250 = i — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pgil): 10 - = 1 - - 0 0
Tetracloroeteno{pg/l.) — — ---—_'—__ - o 0
Tricloroeteno(pg/L) = — = 0 0 -
FIidrcEarbonetos Aromaticos Policiclicosur_gfL): 0,10 - | 0 0 -
Benzo(b)}fluoranteno (ugIL') = - 0 ) -—
Benzo{k)flucranteno {pgiL) - 1 o 0
Benzo(ghijperileno {pg/L) T — | = o 0 -
Indeno(1,2,3-c?)pireno(pgfL) i — - = - Q i 0 | —
Trihalometanos - total (pg/L); - 100 e = 0 0o | -
Cloroférmio(ngLi — — — - -—- - [ [t}
Bromoférmio(ug/L) — | — | o o
Bromodiclorometano(pg/L)] - - | - 0 0 —
DibromoJorometano(pg.'L) - B 0 0 —_
Pesticidas totals (pgiL): 0,50 I — | 0 0
Bentazona (ugiL) 0,10 e [ ___ 0 0 —
Desetilterbutilazina {lg/L) 0,10 - [ 0
Terbutilazina (parL) ¢,10 — I - 0 0
I Diuréo {pgiL) 0,10 -— - —— -— v 1} -
o Metalaxil (ugiL} 0,10 - — 0 o =
= Imidaclopride (pgit} 0,10 =i [ — 0 o
o Clorpirifos (ugil) T 0,10 | l —— [ 0
Simazina (pgiL) 010 -~ | - [ 0 —
Desetilsimazina (ugfL) 010 = 0 [ -
Metribuzina {ug/L) 0,10 . 0 0 | —— |
Dimetenamida-P {pgfL) 0,10 == =2 0 0

Os resultados analiticos obtidos na zona de abastecimento de Casal do Marco demonstram
|paramétricos definidos no Decreto -Lei n° 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n® 15212017 de 07 de Dezembro.,

que a dgua distribuida pelo municipio do Seixal cumpre os valores

Tavares

O Vereador do Pelouro das Obras Municipais, Transito, Agua e Saneamento, Energia e Prote¢a

[l
"i;{!: Joaquim Carlos Coelho

Joaquim Cdlf@s'coeltoTavares

Data da publicitagdo no website:

09/05lz0z2

Vereador do Pel-:trn das Obras Municipais,
Trinsito, Agua & Saneamento, Energia
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Camara Municipal do Seixal

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 1° TRIMESTRE
NO CONCELHO DO SEIXAL
ZONA DE ABASTECIMENTOQ: CRUZ DE PAU 2023

autoridade competente |ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto - Lei n® 152/2017 de 07 de dezembro, procedeu-se & verificagio da qualidade
da dgua da rede piblica, através de anilises periédicas na tomeira do consumidor, segundo ¢ Pregrama de Controlo da Clualidade da Agua {PCQA) aprovado pela

s i N.° Andlises % 3 i %
Parimetro {unidades) :i':;:z;agfg&‘;z%? \'fa.lores obtldc\.s superiores Cump:irmenlo L (P(?QA) Ana,llises
Minimo | Maximo VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (NA100 mi) 0 - 1] i 0 0 100% 30 30 100%
Bactérias coliformes (NA100 mi) = 0 0 0 0 100% 30 ! 30 100%
Desinfetante residual (mg/L}) — Didxido de cloro - 0,11 <0,20 --- 30 30 100%
Aluminio (pgfL Al) = 200 <50 <50 | 0 100% 1 1 1 [ 100%
Aménic (mg/l NH,) 0,50 <1,0 <t,0 0 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 °C {Niml) Sem alteragao anormal 0 ] 7 | 7 100%
Namero de colénias a 37 °C {N/ml) Sem alteragao anormal 0 a 7 | 7 100% |
Condutividade {uS/cm a 20°C) 2500 a1 | 466 | 0 100% 7 7| 100%
Clostridium perfringens {NH00ml} 0 0 ‘_ ] [ | 1] 100% 1 1 100%
Enterococos (N/0T mL} 0 o | o | 0 100% 7 7 100%
o 20 <2 <5 0 100% 7 7 100%
= 26,56 <0 7.0 7,9 0 100% 7 7 100%
— 200 <50 <50 o0 100% 1 T 100%
Manganés (pg/l Mn) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 7,91 7,91 0 100% 1 i 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0.5 <0,02 <0,02 0 100% 1 T
Cxidabilidade (mg/L Q,) B 5 <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluigio) 3 <1 <3 0 160% 7 7 100% |
|sabor a 25°C (Factor de diluigao) e <1 | =a 0 100% 7 7| 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,30 <0,7 0 100% 7 7 100%
Antiménio (ug/L Sb) = 5 <1,0 <1,0 0 100% 1 I 1 | 100%
Arsénio (pgiL As) — 10 <2,0 <2,0 0 100% 1 1| 100%
Benzeno (pgiL) 1,0 <0,20 <0,20 0 00 | 1 | 1 [ 100%
Benzo{a)pireno {ugiL} 0,010 <0,0050  <0,0050 0 100% 1 | T 100%
Boro (mgJL B) 1,0 <020 | <020 0 100% 1 1 100%
Bromatos (pgiL BrO,} — 1 10 <3,0 <3,0 0 160% 1 1 100%
Cloritos {mgil C102} 07 0270 0,270 0 100% 1 1 100%
Cloratos (mafl G103} B 0,7 00320 | 0,0320 0 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) | 50 <040 | <0,40 0 100% 1 1 100%
Calcio {mg/L Ca) | 445 a5 T 100%
Chumbo {ug/L Pb} % <3 <3 0 0% | 1| + 100%
Cianetos {pg/L CN} — 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Crémio (pgiL Cr} 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetans {pgiL) — — 3,0 <0,750 | <0,750 | 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3} | 125 125 | 1 100%
Fluoretos {mgiL F} - 15 <0,40 <040 | 0 100% 1 | 1 100%
[Magnésio (mgiL Mg) 52 | 52 | - 1 1| 100% |
|Merciirio (pg/t. Ha} 1 | <0p2 | <002 I 0 100% 1 1 100%
== 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
10 <2 <2,0 0 100% 1| 1 100%
Cloretos (mgiL Gl - 250 71 B2 | 0 100% T 7 100%
Sédio (mg/L Na) 200 354 | 354 0 100% 1 1 | 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 1 85 8,5 0 100% 1 1| 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pgiL): 10 <020 | <0,20 0 100% 1 1 | 100%
_Tetracloroeleno(pgfL) - <0,20 <0,20 — 1 1 | 106%
Tricloroeteno{pgiL) - <0,10 <0,10 e 1 1 | 100%
Hidrocarboneios Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 <0,020 <0,020 0 100% 1 1| 100w
T - Benzo{b)ftucranteno {pa/L) <0,020  <0,020 |  — 1 1| 100%
Benzo{kjfluoranteno (pgfL) - <0,020 <0,020 - 1 1 100%
Emzo(ghi)perileno {pgiL} - <0,020 <0,020 — 1 1 100%
Indeno{1,2,3-cd}pireno{ugil} <0,020 | <0,020 1 [ 1 100%
Trihalometanos - total (gfL): 100 1,45 1,45 0 100% 1 1 | 100%
Cloroférmio{pgil) 0,26 0,26 | - 1 1 100% |
Bromoférmio{pg/L)| 1,08 1,08 1 1 100%
Bromodiclorometano{pgiL) 0,11 0,11 | 1 1 100%
o Dibromoclorometano{pg/L) - <0,10 <0,10 - 1 1 | 100%
Pesticidas totais (pg/L): - 0,50 0,050 <0,050 0 100% 1 1 100%
Bentazona (pgiL) 0,10 <0,030 | <0,030 | 0 100% 1 1 100%
Desefilterbutilazina (pa/L}| 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Terbutitazina {pgiL} 0,10 <0,030 0,030 L] 100% 1 1 100%
—— Diurao (ugiL) 0,10 <0,030 <0,030 0 | 1o0% 1 1 100%
Metalaxil {pgiL) 0,10 <0,030 <0,030 0| 100% 1 1 100%
. Imidaclopride (pgiL} 0,10 <0,030 | <0030 | 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos (ngL_) 0,10 <0,030 T <0,030 Q 100% 1 1 100%
N "~ Simazina {paiL} 0,10 <0,030 <0,030 [ 100% 1 1 100%
== = Desetilsimazina {pail)] 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metribuzina (pug/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 Bl 100%
Dimetenamida-P {ugiL) 0,10 T T 0 0

s

Os resultados analiticos obtidos na zona de abastecimento de Cruz de Pau demonstram que a dgua distribuida pelo municipio do Seixal cumpre os valores
paramétricos definidos no Decreto -Lei n° 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n® 152/2017 de 07 de Dezembro.

Tavares

Joaqui

O Vereador do Pelouro das Obras Municipais, Transito, Agua e Saneamento, Energia e Protegdo Civ

ot

loaguim Carlos Coelho

Coadho Tava

Data da publicitagdo no website:
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Camara Municipal do Seixal

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUNO HUMANO
NO CONCELHO DO SEIXAL 1° TRIMESTRE
ZONA DE ABASTECIMENTO: FERNAO FERRO 2023

aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto - Lei n® 1562/2017 de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificagdo da
qualidade da dgua da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo © Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA)

= i N2 Andlises % o i k
Parametro {unidades) ‘}'iiféopﬁ:,ag'fg&%?g%? \'n’allores :Oblldo-s superiores | Cumprimento s (PCEQA) Anéﬁses
Minimo [ Maximo VP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli {00 ml) = 0 0 0 [i] 100% | 1 1 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 L] 0 100% | L T 100%
Desinfetante residual (mgilL) - Di6xido de cloro - 012 | 0,16 --- aan ] 11 11 100%
Aluminic {pgiL Al) 200 — <50 | <50 0 100% | 1 | 1 100%
Amonic (mgiL NH,) 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 4 1 100%
INGmero de colénias a 22 °C (Niml) Sem alteragido anormal 0 0 — [ | & 100%
Nimero de colénias a 37 °C {Niml) Sem alteracdo anormal 0 | 0 — ! 6 | & 100%
Condutividade (uSicm a 20°C) 2500 320 345 0 0% | 6 6 100%
| Clostridium perfringens (N100ml} 0 0 0 0 100% | 1 | 1 100%
Enterococes (NA00 mL) o 0 0 0 0 1 100% 6 6 100%
Cor {mgil. PtCo) " <2 <2 <5 0 0% | 6 6 100%
pH {Unidades pH) 26,5 ¢ <0 67 7.8 o 0% | 6 | & | 100%
Ferro {pgiL Fe) 200 <50 <50 0 T 100% 11 100%
Manganés {pgiL Mn) 50 <15 <15 o [ 100% 1 | 100% |

Nitratos (mgtL NO,) 50 <10 | <10 1] | 100% 1 1 100%
Nitritos (mgiL NO_} 0,5 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mgfL O,) 5 <5 | <15 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C {Factor de diluigdo) 2 <t <3 0 1 100% 3 6 100%
|Sabor a 25°C (Factor de diluigao) 3 <1 <3 ) | T100% 6 6 100%
[Turvagao (NTU) 4 <0,30 <0,7 [ | 100% 6 6 100%
Antimanio {pg/L Sb) [ <1,6 <1,5 0 | 100% 1 1 100%
Arsénio (ugiL As} 10 <3 <3 o [ 100% 1 1 100%
[Benzeno (ugiL) 1,0 <0,3 <0,3 0 | 100% 1 1 100%
|Benzo{a)pirenc (ugiL} 0,010 <0,003 <0,003 1 | 100% 1 1 100%
|Boro (mgfL B) B 1,0 <0,15 <0,15 o 100% 1 1 100%
Bromates {(pg/L BrQ,) 10 <3 <3 [ | 100% 1 1 100%
Cloritos {mg/l C102) 0,7 0135 0,135 0 | 100% 1 1 100%
Cloratos {mg/l CIO3} 07 0,020z | 0,0202 o | 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <10 | <10 0 | 100% 1 1 100%
|calcio (mo/L Cay 50 50 1 1 100%
Chumbo {ugiL Pb) 25 <3 | <1 0 100% 1 1 100%
Cianetos {pgiL CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cobre (mgiL Cu) = 2,0 <03 <03 0 100% 1 1 160%
|crémio (pait Cr) 50 <2 <2 0 100% 1 1 100%
[1,2 = dicloroetans {pait} 3,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3) — 140 | 140 0 1 1 100%
|Flucretos (mg/L F) 1,5 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) = 4 4 0 1 1 100%
Merciirio (pgil Ha) — 1 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 | 100%
Selénio (pgiL Se) = 10 <3 <3 0 100% | 1 1 | 100%
Cloretos {(mg/L CI) 250 34 34 0 100% 1 1 [ 100%
|S6dio (mafL Na) = 200 21 2 0 100% | 1 | 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 <10 | <10 0 100% 1 1 100%
Tetracioroeténo e Tricloroeteno {ugiL): 10 <3 | <3 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno{pgil.} <3 . <3 - 1 1 100%
— Tricloroeteno(pg/l) = <03 | <03 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pail.): 0,10 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 100%
Benzo({b)fluoranteno {pgil} <0,010 .-_ <0,010 = 1 1 I 100%
Benzo{k)fluoranteno {pg/L} <0,010 1 <0,010 1 1 100%
T Benzo{ghi)perileno (pail} <0,010 _"__ <0,010 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd}pireno{pgil} — <0,010 : <0,010 - 1 1 100%
Trihalometanos - total {pgiL): 100 <3 <3 0 100% 1 1 100%
Cloroférmio (pgiL} == < | <3 1 1 100%
Bromoférmio (pail) <3 | <3 - 1 1 100%
Bromodiclorometano {pail.} <3 <3 - 1 1 100%
Dibromoclorometano {pa/l} =<3 <3 - 1 1 100%

Pesticidas totais {pg/L}: D,T | -— -— 0 0

Bentazona (ng/L) 0,10 — T — 0 0

Desetilterbutilazina {g/L} T 0,10 -: -— — 0 0 |

Terhutilazina {pgfl.} 0,10 | - -—- 0 0 |

B Diurdo (ugiL} 0,10 1 0 0 —

Metalaxil {pgiL) 0,10 e 0 0 |

Imidaclopride {aiL} 0,10 - | - -—- ] 0

Clorpirifos {ug/L) 0,10 .- i =—=—= — 0 0

Simazina {pa/L} 0,10 - 1 - — ] 0

- Desetilsimazina {pa/l) 0,10 - i - - a 0

Metribuzina {paiL) 0,10 T o 0

Dimetenamida-P {pg/l) 0,10 - - —- [ [¢]

fi

Os resultados analiticos obtidos na zona de abastecimento de Fernao Ferro demonstram gue a dgua distribuida pelo municipio do Seixal cumpre os valores
paramétricos definidos ne Decreto -Lei n® 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n® 1622017 de 07 de Dezembro.

Tavares

O Vereador do Pelouro das Obras Publicas, Trinsito, i\gua e Saneamento, Energia e Prote¢do Givil:
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L ADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMOC HUMANO
Céamara Municipal do Seixal NO CONCELHO DO SEIXAL

1 TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: PONTA DOS CORVOS

2023

autoridade competente (ERSAR].

|Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado
da &gua da rede pablica, através de anilises periédicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da

pelo Decreto - Lei n® 152/2017 de 07 de dezembro, procedeu-se 3 verificagio da qualidade

Agua {PCQA) aprovado pela

Narnero de colonias a 22 °C (Nimil)
Nimero de colénias a 37 °C (N/ml}

Sem alteragéo anormal
Sem alteragdo anormal

P a H o, o T L)

Parimetro (unidades) \T{;i:‘; :’:;aa_étsrg%?z%i;) ‘j’a'°'es °bt'd°_5 ";-u :e':?;'rse? L np lf?mento N.° Andlises {PCQA) Ar‘é

Minimo Méaximo VP do VP Agendadas | Reallzadas | Realizadas
|Escherichia coli (NMOD ml) 0 - - e 0 =
|Bactérias coliformes (N/100 ml) e 0 - | — — ] T N
Desinfetante resicual [mgiL) — Cloro - -
Aluminio {pg/L Al) 200 - — = - =
Aménio (mgfl NH,) 0,50 " . | N .

0
0 1]
[1] 1]
0 0
o} [
0 0
L1} 1]
Condutividade {pSicm a 20°C) 2500 - - - 0 ) =
Clostridium perfringens {N100m1) 0 - o T 0 -
|Enterococos (N/00 mL) = 0 — 0 0 -
Cor {mgiL PtCo} 20 - — o | 0 Fra—
pH {Unidades pH) 28,5 ¢ =9 - - 0 o o
Ferro {ug/L Fe) 200 —= 1 0 0 -
Manganés {ug/L Mn) 50 o ) —
[Nitratos (mg/L NG,) T T - 'y o [ S
Nitritos (mg/L NO,} 0.5 . - — . 0 0 -
Oxidabilidade (mgiL ©,) 5 o 0 ~
Cheiro a 25°C (Factor de diluigac) B = = 0 0 -
Sabor a 25°C (Factor de dlluigia) 3 ) 0 —
Turvagio (NTU} 4 - - 0 0 1 T
Antiménio {ug/L Sb) 5 - [¥] 0 -
Arsénio (ugiL As) 10 il - ) 0
Benzeno (pg/L) = 10 e e T ¢ 0 .
Benzo(a)pireno (pgiL) ] 0,010 - 0 0
Boro {mg/L. B} 1,0 0 ) -
Bromatos {g/L BrO,) 10 = _ . 0 o -
Cadmio (palL Cd} = 5,0 0 ¢ | =
Cilcio {mgiL Ca) . R 0 0 =
IChumbo (pgiL Ph) 25 e 0 0 -
Cianetos (ug/L CN) 50 | ) 0
Cobre (mgiL Cu} 2,0 - - — 0 0 —
Crémio (pgiL Cr) 50 = = — o o -
1,2 = dicioroetano (pgiL) 30 = o o —
Dureza total (mgiL CaCO3) - 0 0 —
Fluoretos {mg/l. F} == = 1,5 = = - 0 o -
Magnésio (mg/L Mg) - 0o 0 T =
Mercurio (pg/L Hg) 1 T 0 0
Niquel (pgiL Ni} —— 20 - —i = = 0 0 -
Selénio (ugiL Se) | 10 - I 1 — 0 o -
Cloretos (mgiL Ci) 250 - - - — 0o | 0 -
Sédio (mg/L Na) 200 jj— = 0 o -
|Sulfatos (mgiL SO,) 250 N o . o 0 —
[Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ugiL): 10 - - - 0 o .
= = Tetracloroeteno(ugilL) — 0 0 -

N Tricloroeteno(pg/L} = = = 0 0 =
Hidrocarbonetos Aroméaticos Policiclicos (ug/L 0,10 - ] ) P
 Genopfworantnogo)| = o | o -

Benzo{k)fluoranteno (pgiL) - —— - = 0 0 =
Benzo{ghi}perileno (pgiL) - — . 0 0 .
Indeno(1,2,3-cd)pirensiugiL)| o o -

Trihalometanos - total (ugiL): 100 = — _ [ o I =1
Cloroférmiof{ug/L}] . - 0 0
[ = Bromoférmio(pgiL)| = _..; = | 0 0 -
Bromodiclorometano(pgiL) - P - | 0 0 -
Dibromoclorometane{ugiL) - — 0 [ o R
Pesticidas totais (ugfL): 0,50 = - = 0 | 0 =
Bentazona (pgiL) 0,10 - o | o -
| Desetitterbutilazina (pg/L) 0,10 0 0 =
Terbutilazina (ug/L} 0,10 0 0 .
Diurac {HgiL) 0,10 ¢ 0 =

Metalaxil {pgil) 0,10 — | - 0 0 - |
Imidaciopride (pgiL)| 0,10 = 0 o =
Clorpirifos (pgit) 0,10 - 0 o [ =
Simazina {pgil.)| 0,10 0 o 1 -
Desetilsimazina {ugiL}| 0,10 = = 0 ) ] =

Metribuzina {ugiL) 0,10 - o | o | R

= Dimetenamida-P {pgiL})| 0,10 o 1 o T =

No 1° trimestre de 2023 ndo estavam agendadas analises na zona de abastecimento da Penta dos Corvos.
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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG 1° TRIMESTRE
Camara Municipal do Seixal NO CONCELHO DO SEIXAL
ZONA DE ABASTECIMENTO: SANTA MARTA 2023
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Dacreto - Lei n® 152/2017 de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagio da qualidade
da 4gua da rede pdblica, através de anilises periGdicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR).
. i " Andlises 5 ° ji K
Pardmetro (unidades} Yiil:é oP 3?35%%32%’;) \-Ia-tores .obtldo.s h;u;’:\r::-im'(-zs Cumpéomento el (Pc-‘QA) Anaﬁses
Minime Maximo VP do VP Agendadas Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (NI100 ml} (] o | 0 | 0 | 100% 31 kil 100%
|Bactérias coliformes (NM00 mi) 0 | ¢ | o | 0 100% 31 31 100%
Desinfetante residual (mgiL) — Diéxide de cloro — o010 | o020 | 3 | 3 100%
[Aluminio {pgiL Al 200 | <s0 | <50 0 100% 1 | 1 100%
Aménio (mgiL NH,} ' 0,50 0,03 0,02 0 100% 1 1 100%
Niumero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteragéio anormal Q ["san | = | . | 11 11 100%
Namero de colénias a 37 °C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 >300 | - - L | 11 100%
Condutividade {pSfcm a 20°C) | 2500 557 769 1] 100% 11 N 100%
Clostridium perfringens (N1 00mi) 0 0 1} ] 100% 1 [ 1 100% |
Enterococos {N/100 mL}) 0 [} 0 0 100% 11 1 100%
Cor (mg/L PtCo} 20 <2 | 12 | 0 100% 11 11 100%
pH-(UnEiades pH} 26,5e<9 ) 6,6 7.4 0 100% 11 H 100%
Ferro (pgiL Fe) 200 | <50 <50 0 100% 1 1 100%
|Manganés (pg/L Mn) ! 50 18,5 a9 0 00% | 11 11| 100%
Nitratos {mgiL NO,} 50 24 33,5 0 100% 11 11 100%
Nitritos (mg/L NOQ,} 0,5 | <0020 <0,020 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluigéo} 3 <1 <3 0 | 100% 1 11 11 100%
Sabor a 25°C (Factor de diluicdio} 3 ] <3 1] 100% 11 11 100%
Turvagdo (NTU) i 4 <0,30 0,91 0 100% 11 11 100%
Antiménio {pg/L Sb) 5 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Arsénio (pgiL As) 10 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Benzeno {pgiL) 1,0 <0,20 «<0,20 0 100% 1 1 100%
Benzo(ajpireno {pgiL) 0,010 <0,0050 | <0,0050 0 100% 1 1 100%
Boro (mgiL B} 1,0 | <p20 <0,20 0 100% 1 1 100%
Bromatos (pgiL. BrO,} 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cloritos {mg/l CI02) 0,7 0,236 0,236 0 100% 1 1 100%
Cloratos (mg/l Cl03) 0,7 0,056 | 0,056 0 100% 1 1 100%
Cadmio {ug/L Cd) 50 <0,40 <0,40 0 100% 1 1 [ 100%
Cdlcio {mgil. Ca) - 68,8 68,8 I 1 1 | 100%
Chumbo {pg/L Pb) 25 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 T 100%
Gianetos (ug/L CN) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu} 2,0 0,028 0028 | © 100% 1 1 100%
Crémio {pa/L Cr) 50 : <10 <10 0 100% 1 1 100%
1,2 - diclorostano (pg/L} 3,0 <0,750 | <0,750 0 100% T 0%
Dureza total {mg/L CaG03} 213 213 == 1 0%
IFluoretos (mgiL F) — — 15 <0,40 <040 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) 15,2 152 | - 1 1 100%
Mercurio (pg/L Hg) 1 <00z | <002 0 100% 1 1 100%
Niguel (pafL Ni) I 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Selénio {pg/L Se) 10 <2 <2 0 100% B . 1 T 100%
Cloretos (mgiL CIy = 250 72 120 o 100% 1 M 100%
Sédio {mg/L Naj 200 55,4 55,4 0 100% | 1 1 100%
Sulfatos (mgiL SO,) 250 5868 | 588 0 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mgiL C) 'Semaleragao anormal 0,91 4,91 e - 1 . 1 ' 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ugiL): 10 <0,20 T <0,20 [} 100% 1 1 100%
i Tetraclorocteno{pgiL) <0,20 <020 | - 1 3 100%
Tricloroeteno{pg/L}) - <0,10 <0,10 - — 1 | 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0,10 <0,020 | <0,020 [ 100% 1 T 100%
E Benzo(b)ffuorantenc (ugJL)- — <0,020 <0,020 - - 1 1 1 I 100%
Benzo(k}fluoranteno {(pg/l.} - <0,020 <0,020 - - 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno (pg/L} — <0,620 <0,020 .- - 1 1 400%
Indeno{t,2,3-cd)pireno{pg/L} — <0,020 | <0,020 -—- — 1 1 100%
Trihalometanos - total {pgiL): | 100 0,53 0,53 1] 100% 1 1 100%
3 Cloroférmio{pg/L} — | oz 0,28 . == 1 T | 100%
Bromoférmio{pg/L} - 0,25 0,25 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano{pg/L} - <0,10 <0,10 - - 1 1 | 100%
= Dibromoclorometano(pug/L} T | <010 <0,10 - — 1 1 100%
Pesticidas fotais {pgiL): 1 0,50 <0,050 | <0,050 o 100% 1| 1 100%
e Bentazona {ug/L} 0,10 <0030 | <0,030 0 T 100% 1 1| t00%
o Desetilterbutilazina {ug/L} 0,10 «<0,030 <0,030 1} [ 100% 1 1 100%
Terbutilazina {ug/L} 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Diurao {ug/L} 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 100%
Metalaxil (ug/L} 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 T 100%
i = Imidactopride (pgiL} 0,10 <0030 | <0030 | 0 | 100% 11T 100%
| Clorpirifos {ug/L} 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Simazina (pg/L} 0,10 " <0,030 | <0030 | 0 100% 1 1 100%
. Desetilsimazina (ugiL}l 0,10 <0,030 | <0,030 | 0 100% 1 1 100%
Metribuzina (pg/L} 0,10 0,030 <0,030 0 [ 100% K| 1 100%
T = Dimetenamida-P (ugiL} 0,30 <0,030 | <0,030 0 [ 100% = 100%
Os resultados analiticos obtidos na zona de abastecimento de Santa Marta demonstram que a Agua distribuida pelo municipio do Seixal cumpre os valores
paramétricos definidos no Decreto -Lei n® 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n® 152/2017 de 07 de Dezembro.
O Vereador do Peloure das Qbras Pablicas, Trinsito, Agua e Saneamento, Energia e Protecio Civil: Joaq arlos Coelho Data da publicita¢do no website:
Tavares fl 0 ‘\'Ta\la [:})
Joagquim C AVLS 09 /05| Zoz2
N oo aahll Wi TS Has Ohr ?_'-Uﬂi{i. als,

1 I
Transito, Agua & Eaneamenta, Energla
e Protecio Civil



Camara Municipal do Seixal

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANG 1° TRIMESTRE
NO CONCELHOC DO SEIXAL
ZONA DE ABASTECIMENTO: TORRE DA MARINHA 2023

autoridade competente |[ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto - Lei n® 152/2017 de 07 de dezembro, procedeu-se a verificagao da qualidade
da agua da rede pablica, através de andlises periddicas na tomeira do consumidor, segundo ¢ Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela

. : N.° lises o o i P
puimeve i) | perremtncogey [vos soiios TUREET o o [ KA ren T,
Minimo | Masimo Ve do WP Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (N[00 miI} [ p. | @ ] %, 18 18 100%
Bactérias coliformes {NM00 mil) 0 L o [} 100% 18 18 100%
besinfetante residual {mg/L) — Didxido de cloro - fi. 14 0,18 —_ 18 18 100%_
Aluminio (pgiL Al) 200 <D <50 0 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) o 050 0,02 «0,02 [ 100% 1 100%
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem aieragae anormal | @ 0 [ = 5 5 100%
Namero de colénias a 37 °C (N/ml) Sam alisragio anoemal | 0 o - 5 5 100%
Condutividade {pS/cm a 20°C) FI = | a3 0 100% 5 5 100%
Clostridium perfringens (NM0CmI) 0 o o [ 100% 1 (= 100%
Enterococos {N/100 mL) - 0 b ] [ 0% | S 5 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 2 <8 0 100% 5 | s 100%
pH {Unidades pH} >6,5e <9 = 5A ra 0 100% I 5 5 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 N <50 0 100% " 100%
Manganés (ug/L Mn} 50 <13 <13 0 100% 1 | 1 100%
Nitratos (maiL NO} o 50 <10 <1 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,} 0,5 <0020 | <n.020 0 100% 1 K 100%
Oxidabilidade (mgiL O,) B 5 <15 1,5 0 | 100% 1 1 100%
Cheiro a 25°C {Factor deﬁluigéo) 3 ) ! 0 100% 5 5 100%
|Sabor a 25°C {Factor de dijuicio) 3 < <F 0 100% 5 5 100%
Turvagio (NTU) — 4 <020 <0,7 [ 100% 5 5 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 =§,5 ] 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ugiL As) 10 N ) < 0 | 100% 1 1 100%
|Benzeno {pgiL) 1,0 3 | «ta 0 | 100% L 1 100%
Benzo{ajpireno (pgiL} 0,010 <0003 | <0003 0 [ 100% 1 1 100%
Boro {mg/L B) S | 10 0,05 | <015 o [ 1o0% 1 4| t00%
Bromatos {ugiL BrO,) 10 a | «a 0 100% 1 1 100%
Cloritos (mg/l CIO2) o 07 D86 | 02ER 0 100% 1 1 100%
Cloratos {mg/l Ci03) = 0,7 00672 0.0672 1] 100% 1 1 ~100%
Cadmio (pg/L Cd} ) 5,0 <10 <10 0 100% 1 1 100% |
Célcio (mg/L Ca) 44 [T 1 1 100%
Chumbo (pgiL Ph) 25 |« 3 0 100% 1 1 100%
Cianetos (pg/L CN) 50 <15 | <& 0 100% 1 T 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 @3 | <03 | 0 100% 1 1 100%
Crémio (ugiL Cr} o 50 <20 <ig ¢ 100% 1 1| 100%
1,2 — dicloroetano (pg/L) 3,0 €3 | =83 0 100% | 1 1 100%
IDureza total (mg/L CaC03) = 196 | 130 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 15 e T <na 0 100% 1 1| 100%
Magnésio (mg/L Mg} & | & 1 1 100%
Mercdrio (pg/L Hg) o 1 0,20 <, 20 0 100% 1 EN 100%
Niquel (pug/L Ni} ] <8 <h 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 <3 <3 0 100% | 1 1 100%
Cloretos (mgiL Cf} 25 | a6 w | 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na} 200 il nm_ | o 100% 1 1 100%
Sulfatos (malL 50,) — 250 <10 g | 0 100% 1 9 100%
Tetraclorosteno € Tricloroeteno (ugiL): 10 <0 <3 o 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno(ug/L) <1 | =1 1 1 100%
Tricloroeteno{ug/L) . <3 €02 = = 1 1 | 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/Lk| 0,10 <0010 | <pai0 o | 100% 1 1| 1o0%
Benzo{b)fluoranteno {pgilL) -— <0,a10 <l 010 --- | = 1 1 100%
T Benzo(k)fluoranteno (paiL} - <0010 | <0610 | 1 1 100%
Benzo(ghijperilenc (ugiL) — <0010 <0010 - | — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pirenofug/L} — ot | <0010 = — 1 | 1 100%
Trihalometanos - total (ugil): 100 <1 | <3 0 100% 1 1 100%
—— Cloroférmio(pg/L) « [ < = -— 1 1 100%
N Bromoformio(ua/L) o <3 <1 - = 1 1 100%
Bromodiclorometano(pg/L) <1 <1 - 1 K 100%
Dibromoclorometano(pgiL) ] a3 1 1 100%
|Pesticidas totais (ug/L): 0,50 - 1 o 0 ——
Bentazona {ug/L) 0,10 ) o 0 —
T Desetilterbutilazina (ugiL) 0,10 - - 0 e
_ Terbutilazina (ugiL) 0,10 0 =
Diurdo (pgiL) 0,10 0 0 |
Metalaxil {p:grL) 0,10 0 0
—— Imidaclopride {ugiL)] 0,10 = e —— 0 0
T Clorpirifos (yg/L) 010 0 0 =
——  Simazina {pg/L) 0,10 -~ | - — — 0 o —
Desetilsimazina (pgiL) 0,10 = == ] 0 0
Metribuzina {pg/L} 0,10 - - J— o 0 0 .-
—= Dimetenamida-P (Lig/L) 0,10 —— —— 0 [ =
Os resultados analiticos obtidos na zona de abastecimento de Torre da Marinha demonstram que a dgua distribuida pelo municipio do Seixal cumpre os valores
|raramétricos definidos no Decreto -Lei n® 306/2007 de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n® 152/2017 de 47 de Dezembro.
r’.
O Vereador do Pelouro das Obras Municipais, Trinsito, Agua e Saneamento, Energia ¢ Protegdo Civil: Joaquj rlos Coelho |Data da publicitagio no website:
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